
Mjesto uzorkovanja

Minimum Prosjek Maximum

Mikrobiološki pokazatelji

Broj kolonija na 22 °C 100 broj/1 ml 0 0 0

Broj kolonija na 36 °C 100 broj/1 ml 0 0 1

E. coli 0 broj/100 ml 0 0 0

Ukupni koliformi 0 broj/100 ml 0 0 0

Enterokoki 0 broj/100 ml 0 0 0

Clostridium perfringens 0 broj/100 ml 0 0 0

Pseudomonas aeruginosa 0 broj/100 ml 0 0 0

Fizikalno-kemijski pokazatelji

Amonij 0,5 mg/l 0,023 0,032 0,038

Nitrit 0,5 mg/l 0,000 0,000 0,000

Nitrat 50 mg/l 2,487 3,062 3,481

Klorid 250 mg/l 19 20 22

Utrošak KMn04 5 mg/l O2 0,751 0,878 0,968

pH 6,5-9,5 7,39 7,57 7,68

Elektrovodljivost µS/cm 392 407 416

Temperatura o C 17,3 17,9 18,9

Mutnoca 4 o NTU 0,92 1,72 2,96

Slobodni klor 0,5 mg/L 0,25 0,27 0,30

Sulfati 250 mg/l 15,9 18,4 20,5
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Mjesto uzorkovanja

Mikrobiološki pokazatelji

Broj kolonija na 22 °C 100 broj/1 ml

Broj kolonija na 36 °C 100 broj/1 ml

E. coli 0 broj/100 ml

Ukupni koliformi 0 broj/100 ml

Enterokoki 0 broj/100 ml

Clostridium perfringens 0 broj/100 ml

Pseudomonas aeruginosa 0 broj/100 ml

Fizikalno-kemijski pokazatelji

Amonij 0,5 mg/l

Nitrit 0,5 mg/l

Nitrat 50 mg/l

Klorid 250 mg/l

Utrošak KMn04 5 mg/l O2

pH 6,5-9,5

Elektrovodljivost µS/cm

Temperatura o C

Mutnoca 4 o NTU

Slobodni klor 0,5 mg/L

Sulfati 250 mg/l

MDK N.N. (125/17) Minimum Prosjek Maximum

0 0 1

0 0 1

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0,023 0,029 0,033

0,000 0,000 0,000

2,589 3,087 3,377

18 19 20

0,775 0,816 0,875

7,50 7,65 7,75

385 394 407

17,2 18,2 19,0

0,98 1,12 1,34

0,10 0,13 0,15

15,8 17,9 19,6
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Mjesto uzorkovanja

Mikrobiološki pokazatelji

Broj kolonija na 22 °C 100 broj/1 ml

Broj kolonija na 36 °C 100 broj/1 ml

E. coli 0 broj/100 ml

Ukupni koliformi 0 broj/100 ml

Enterokoki 0 broj/100 ml

Clostridium perfringens 0 broj/100 ml

Pseudomonas aeruginosa 0 broj/100 ml

Fizikalno-kemijski pokazatelji

Amonij 0,5 mg/l

Nitrit 0,5 mg/l

Nitrat 50 mg/l

Klorid 250 mg/l

Utrošak KMn04 5 mg/l O2

pH 6,5-9,5

Elektrovodljivost µS/cm

Temperatura o C

Mutnoca 4 o NTU

Slobodni klor 0,5 mg/L

Sulfati 250 mg/l

MDK N.N. (125/17) Minimum Prosjek Maximum

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0,023 0,030 0,037

0,000 0,000 0,000

2,597 3,065 3,533

17 18 19

1,123 1,251 1,379

7,47 7,57 7,66

391 405 418

16,9 17,7 18,5

0,88 1,48 2,08

0,00 0,06 0,12

14,8 17,8 20,7
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