
VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split

tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.09.2023. - 30.09.2023. 

Mjesto uzorkovanja TROGIR

MDK Minimum Prosjek Maximum
Mikrobiološki pokazatelji
Broj kolonija na 22 °C 100 broj/1 ml 0 0 0
Broj kolonija na 36 °C 100 broj/1 ml 0 1 2
E. coli 0 broj/100 ml 0 0 0
Ukupni koliformi 0 broj/100 ml 0 0 0
Enterokoki 0 broj/100 ml 0 0 0
Clostridium perfringens 0 broj/100 ml 0 0 0
Pseudomonas aeruginosa 0 broj/100 ml 0 0 0

Fizikalno-kemijski pokazatelji
Amonij 0,5 mg/l 0,0000 0,0021 0,0082
Nitrit 0,5 mg/l 0,0009 0,0023 0,0046
Nitrat 50 mg/l 2,298 2,579 2,970
Klorid 250 mg/l 19,45 20,49 22,46

5 mg/l O2 0,426 0,750 1,163
pH 6,5-9,5 6,77 6,81 6,85
Elektrovodljivost µS/cm 438 452 462
Temperatura * mjereno u laboratoriju o C 23,0 24,8 25,5
Mutnoca 4 o NTU 0,549 0,592 0,690
Slobodni klor 0,5 mg/L 0,33 0,34 0,35
Sulfati 250 mg/l 16,19 18,99 22,37
Ukupna tvrdoća mg/l 191 227 273
Ukupna tvrdoća oNJ 10,70 12,71 15,29

TOC mg/l 0,6028 0,6310 0,6641
Ukupni N mg/l 0,5523 0,5681 0,5830

Utrošak KMn04



Mjesto uzorkovanja

MDK
Mikrobiološki pokazatelji
Broj kolonija na 22 °C 100 broj/1 ml
Broj kolonija na 36 °C 100 broj/1 ml
E. coli 0 broj/100 ml
Ukupni koliformi 0 broj/100 ml
Enterokoki 0 broj/100 ml
Clostridium perfringens 0 broj/100 ml
Pseudomonas aeruginosa 0 broj/100 ml

Fizikalno-kemijski pokazatelji
Amonij 0,5 mg/l
Nitrit 0,5 mg/l
Nitrat 50 mg/l
Klorid 250 mg/l

5 mg/l O2
pH 6,5-9,5
Elektrovodljivost µS/cm
Temperatura * mjereno u laboratoriju o C
Mutnoca 4 o NTU
Slobodni klor 0,5 mg/L
Sulfati 250 mg/l
Ukupna tvrdoća mg/l
Ukupna tvrdoća oNJ

TOC mg/l
Ukupni N mg/l

Utrošak KMn04

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split

tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.09.2023. - 30.09.2023. 

SLATINE

Minimum Prosjek Maximum

0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

0,0000 0,0093 0,0148
0,0016 0,0027 0,0052
0,445 2,089 2,860
19,25 20,51 22,78

0,589 0,628 0,651
7,08 7,32 7,45
441 451 466
23,1 24,7 25,6

0,632 0,746 0,832
0,30 0,32 0,33

16,91 19,26 22,78
192 230 276

10,75 12,88 15,46

0,5237 0,6039 0,6548
0,5614 0,5658 0,5714



Mjesto uzorkovanja

MDK
Mikrobiološki pokazatelji
Broj kolonija na 22 °C 100 broj/1 ml
Broj kolonija na 36 °C 100 broj/1 ml
E. coli 0 broj/100 ml
Ukupni koliformi 0 broj/100 ml
Enterokoki 0 broj/100 ml
Clostridium perfringens 0 broj/100 ml
Pseudomonas aeruginosa 0 broj/100 ml

Fizikalno-kemijski pokazatelji
Amonij 0,5 mg/l
Nitrit 0,5 mg/l
Nitrat 50 mg/l
Klorid 250 mg/l

5 mg/l O2
pH 6,5-9,5
Elektrovodljivost µS/cm
Temperatura * mjereno u laboratoriju o C
Mutnoca 4 o NTU
Slobodni klor 0,5 mg/L
Sulfati 250 mg/l
Ukupna tvrdoća mg/l
Ukupna tvrdoća oNJ

TOC mg/l
Ukupni N mg/l

Utrošak KMn04

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split

tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.09.2023. - 30.09.2023. 

OKRUG

Minimum Prosjek Maximum

0 1 1
0 1 2
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

0,0000 0,0016 0,0040
0,0008 0,0031 0,0073
2,555 2,855 3,468
18,62 20,49 22,32

0,519 0,616 0,705
6,86 7,05 7,50
446 449 453
23,7 24,0 24,4

0,583 0,715 0,857
0,30 0,32 0,33

17,89 18,95 21,50
203 249 294

11,37 13,92 16,46

0,5561 0,6266 0,7111
0,5678 0,5769 0,5818



Mjesto uzorkovanja

MDK
Mikrobiološki pokazatelji
Broj kolonija na 22 °C 100 broj/1 ml
Broj kolonija na 36 °C 100 broj/1 ml
E. coli 0 broj/100 ml
Ukupni koliformi 0 broj/100 ml
Enterokoki 0 broj/100 ml
Clostridium perfringens 0 broj/100 ml
Pseudomonas aeruginosa 0 broj/100 ml

Fizikalno-kemijski pokazatelji
Amonij 0,5 mg/l
Nitrit 0,5 mg/l
Nitrat 50 mg/l
Klorid 250 mg/l

5 mg/l O2
pH 6,5-9,5
Elektrovodljivost µS/cm
Temperatura * mjereno u laboratoriju o C
Mutnoca 4 o NTU
Slobodni klor 0,5 mg/L
Sulfati 250 mg/l
Ukupna tvrdoća mg/l
Ukupna tvrdoća oNJ

TOC mg/l
Ukupni N mg/l

Utrošak KMn04

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split

tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA
za razdoblje: 01.09.2023. - 30.09.2023. 

MEDENA

Minimum Prosjek Maximum

0 0 1
0 0 1
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

0,0004 0,0041 0,0086
0,0002 0,0019 0,0063
2,367 2,599 2,865
18,77 20,32 22,60

0,596 0,733 0,821
6,86 7,08 7,40
445 449 459
24,3 24,7 24,8

0,596 0,673 0,770
0,30 0,32 0,35

17,09 18,90 20,42
197 240 279

11,03 13,44 15,62

0,5183 0,6046 0,8106
0,5536 0,5741 0,6179


	Trogir

