
Mjesto uzorkovanja

Minimum Prosjek Maximum

Mikrobiološki pokazatelji

Broj kolonija na 22 °C 100 broj/1 ml 0 0 0

Broj kolonija na 36 °C 100 broj/1 ml 0 0 0

E. coli 0 broj/100 ml 0 0 0

Ukupni koliformi 0 broj/100 ml 0 0 0

Enterokoki 0 broj/100 ml 0 0 0

Clostridium perfringens 0 broj/100 ml 0 0 0

Pseudomonas aeruginosa 0 broj/100 ml 0 0 0

Fizikalno-kemijski pokazatelji

Amonij 0,5 mg/l 0,011 0,017 0,026

Nitrit 0,5 mg/l 0,000 0,010 0,040

Nitrat 50 mg/l 2,531 2,896 3,285

Klorid 250 mg/l 10 12 16

Utrošak KMn04 5 mg/l O2 0,759 0,889 1,015

pH 6,5-9,5 7,32 7,39 7,44

Elektrovodljivost µS/cm 381 388 402

Temperatura o C 18,0 18,9 20,2

Mutnoca 4 o NTU 2,12 3,42 7,17

Slobodni klor 0,5 mg/L 0,35 0,38 0,41

Sulfati 250 mg/l 2,8 3,8 4,6

MDK N.N. (125/17)

za razdoblje: 01.03.2018. - 31.03.2018. 

Kaštel Sućurac

tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT

Biokovska 3, 21 000 Split



Mjesto uzorkovanja

Mikrobiološki pokazatelji

Broj kolonija na 22 °C 100 broj/1 ml

Broj kolonija na 36 °C 100 broj/1 ml

E. coli 0 broj/100 ml

Ukupni koliformi 0 broj/100 ml

Enterokoki 0 broj/100 ml

Clostridium perfringens 0 broj/100 ml

Pseudomonas aeruginosa 0 broj/100 ml

Fizikalno-kemijski pokazatelji

Amonij 0,5 mg/l

Nitrit 0,5 mg/l

Nitrat 50 mg/l

Klorid 250 mg/l

Utrošak KMn04 5 mg/l O2

pH 6,5-9,5

Elektrovodljivost µS/cm

Temperatura o C

Mutnoca 4 o NTU

Slobodni klor 0,5 mg/L

Sulfati 250 mg/l

MDK N.N. (125/17) Minimum Prosjek Maximum

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0,014 0,014 0,015

0,000 0,000 0,000

2,658 2,825 3,029

12 14 16

0,666 0,860 0,999

7,06 7,19 7,53

370 395 414

17,9 18,8 19,7

2,28 2,73 3,55

0,31 0,32 0,34

2,0 2,9 3,7

za razdoblje: 01.03.2018. - 31.03.2018. 

Kaštel Stari

tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT

Biokovska 3, 21 000 Split



Mjesto uzorkovanja

Mikrobiološki pokazatelji

Broj kolonija na 22 °C 100 broj/1 ml

Broj kolonija na 36 °C 100 broj/1 ml

E. coli 0 broj/100 ml

Ukupni koliformi 0 broj/100 ml

Enterokoki 0 broj/100 ml

Clostridium perfringens 0 broj/100 ml

Pseudomonas aeruginosa 0 broj/100 ml

Fizikalno-kemijski pokazatelji

Amonij 0,5 mg/l

Nitrit 0,5 mg/l

Nitrat 50 mg/l

Klorid 250 mg/l

Utrošak KMn04 5 mg/l O2

pH 6,5-9,5

Elektrovodljivost µS/cm

Temperatura o C

Mutnoca 4 o NTU

Slobodni klor 0,5 mg/L

Sulfati 250 mg/l

MDK N.N. (125/17) Minimum Prosjek Maximum

0 0 1

0 0 1

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0,014 0,017 0,025

0,000 0,010 0,051

2,783 2,988 3,168

11 13 14

0,635 0,772 0,883

7,05 7,16 7,33

369 387 395

18,1 18,6 19,5

2,63 3,56 5,23

0,30 0,34 0,40

2,3 3,4 4,6

za razdoblje: 01.03.2018. - 31.03.2018. 

Kaštel Gomilica

tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT

Biokovska 3, 21 000 Split



Mjesto uzorkovanja

Mikrobiološki pokazatelji

Broj kolonija na 22 °C 100 broj/1 ml

Broj kolonija na 36 °C 100 broj/1 ml

E. coli 0 broj/100 ml

Ukupni koliformi 0 broj/100 ml

Enterokoki 0 broj/100 ml

Clostridium perfringens 0 broj/100 ml

Pseudomonas aeruginosa 0 broj/100 ml

Fizikalno-kemijski pokazatelji

Amonij 0,5 mg/l

Nitrit 0,5 mg/l

Nitrat 50 mg/l

Klorid 250 mg/l

Utrošak KMn04 5 mg/l O2

pH 6,5-9,5

Elektrovodljivost µS/cm

Temperatura o C

Mutnoca 4 o NTU

Slobodni klor 0,5 mg/L

Sulfati 250 mg/l

MDK N.N. (125/17) Minimum Prosjek Maximum

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0,015 0,023 0,037

0,000 0,014 0,068

2,535 2,882 3,198

12 13 14

0,581 0,837 1,240

7,00 7,24 7,53

361 374 389

16,2 18,3 19,3

1,86 3,62 8,44

0,33 0,35 0,40

2,6 3,7 5,1

za razdoblje: 01.03.2018. - 31.03.2018. 

Kaštel Kambelovac

tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT

Biokovska 3, 21 000 Split


