
Mjesto uzorkovanja

Minimum Prosjek Maximum

Mikrobiološki pokazatelji

Broj kolonija na 22 °C 100 broj/1 ml 0 0 0

Broj kolonija na 36 °C 100 broj/1 ml 0 1 2

E. coli 0 broj/100 ml 0 0 0

Ukupni koliformi 0 broj/100 ml 0 0 0

Enterokoki 0 broj/100 ml 0 0 0

Clostridium perfringens 0 broj/100 ml 0 0 0

Pseudomonas aeruginosa 0 broj/100 ml 0 0 0

Fizikalno-kemijski pokazatelji

Amonij 0,5 mg/l 0,0000 0,0200 0,0390

Nitrit 0,5 mg/l 0,0000 0,0002 0,0007

Nitrat 50 mg/l 1,295 2,168 2,629

Klorid 250 mg/l 10 13 16

Utrošak KMn04 5 mg/l O2 0,705 0,834 0,914

pH 6,5-9,5 7,48 8,00 8,30

Elektrovodljivost µS/cm 373 378 385

Temperatura o C 17,1 18,9 20,9

Mutnoca 4 o NTU 0,71 0,76 0,80

Slobodni klor 0,5 mg/L 0,28 0,29 0,30

Sulfati 250 mg/l 14,6 16,6 18,1

Srinjine

MDK N.N. (125/17)

za razdoblje: 01.03.2019. - 31.03.2019. 

tel: 021/545-900
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Mjesto uzorkovanja

Mikrobiološki pokazatelji

Broj kolonija na 22 °C 100 broj/1 ml

Broj kolonija na 36 °C 100 broj/1 ml

E. coli 0 broj/100 ml

Ukupni koliformi 0 broj/100 ml

Enterokoki 0 broj/100 ml

Clostridium perfringens 0 broj/100 ml

Pseudomonas aeruginosa 0 broj/100 ml

Fizikalno-kemijski pokazatelji

Amonij 0,5 mg/l

Nitrit 0,5 mg/l

Nitrat 50 mg/l

Klorid 250 mg/l

Utrošak KMn04 5 mg/l O2

pH 6,5-9,5

Elektrovodljivost µS/cm

Temperatura o C

Mutnoca 4 o NTU

Slobodni klor 0,5 mg/L

Sulfati 250 mg/l

MDK N.N. (125/17) Minimum Prosjek Maximum

0 1 2

0 0 1

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0,0007 0,0186 0,0300

0,0000 0,0005 0,0014

1,353 2,107 2,576

10 13 16

0,558 0,684 0,899

7,19 7,95 8,36

366 375 385

17,1 18,8 21,1

0,46 0,53 0,56

0,15 0,17 0,18

14,9 17,2 19,1

Filipovići

za razdoblje: 01.03.2019. - 31.03.2019. 

tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT

Hercegovačka 8, 21 000 Split



Mjesto uzorkovanja

Mikrobiološki pokazatelji

Broj kolonija na 22 °C 100 broj/1 ml

Broj kolonija na 36 °C 100 broj/1 ml

E. coli 0 broj/100 ml

Ukupni koliformi 0 broj/100 ml

Enterokoki 0 broj/100 ml

Clostridium perfringens 0 broj/100 ml

Pseudomonas aeruginosa 0 broj/100 ml

Fizikalno-kemijski pokazatelji

Amonij 0,5 mg/l

Nitrit 0,5 mg/l

Nitrat 50 mg/l

Klorid 250 mg/l

Utrošak KMn04 5 mg/l O2

pH 6,5-9,5

Elektrovodljivost µS/cm

Temperatura o C

Mutnoca 4 o NTU

Slobodni klor 0,5 mg/L

Sulfati 250 mg/l

MDK N.N. (125/17) Minimum Prosjek Maximum

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0,0300 0,0300 0,0300

0,0000 0,0000 0,0000

2,345 2,345 2,345

14 14 14

0,790 0,790 0,790

7,47 7,47 7,47

373 373 373

16,4 16,4 16,4

0,60 0,60 0,60

0,10 0,10 0,10

13,9 13,9 13,9

Dubrava

za razdoblje: 01.03.2019. - 31.03.2019. 

tel: 021/545-900
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Mjesto uzorkovanja

Mikrobiološki pokazatelji

Broj kolonija na 22 °C 100 broj/1 ml

Broj kolonija na 36 °C 100 broj/1 ml

E. coli 0 broj/100 ml

Ukupni koliformi 0 broj/100 ml

Enterokoki 0 broj/100 ml

Clostridium perfringens 0 broj/100 ml

Pseudomonas aeruginosa 0 broj/100 ml

Fizikalno-kemijski pokazatelji

Amonij 0,5 mg/l

Nitrit 0,5 mg/l

Nitrat 50 mg/l

Klorid 250 mg/l

Utrošak KMn04 5 mg/l O2

pH 6,5-9,5

Elektrovodljivost µS/cm

Temperatura o C

Mutnoca 4 o NTU

Slobodni klor 0,5 mg/L

Sulfati 250 mg/l

MDK N.N. (125/17) Minimum Prosjek Maximum

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0,0220 0,0220 0,0220

0,0000 0,0000 0,0000

2,086 2,086 2,086

16 16 16

0,767 0,767 0,767

7,29 7,29 7,29

395 395 395

17,1 17,1 17,1

0,45 0,45 0,45

0,24 0,24 0,24

7,0 7,0 7,0

Sitno Donje

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje: 01.03.2019. - 31.03.2019. 

Hercegovačka 8, 21 000 Split

tel: 021/545-900

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT



Mjesto uzorkovanja

Mikrobiološki pokazatelji

Broj kolonija na 22 °C 100 broj/1 ml

Broj kolonija na 36 °C 100 broj/1 ml

E. coli 0 broj/100 ml

Ukupni koliformi 0 broj/100 ml

Enterokoki 0 broj/100 ml

Clostridium perfringens 0 broj/100 ml

Pseudomonas aeruginosa 0 broj/100 ml

Fizikalno-kemijski pokazatelji

Amonij 0,5 mg/l

Nitrit 0,5 mg/l

Nitrat 50 mg/l

Klorid 250 mg/l

Utrošak KMn04 5 mg/l O2

pH 6,5-9,5

Elektrovodljivost µS/cm

Temperatura o C

Mutnoca 4 o NTU

Slobodni klor 0,5 mg/L

Sulfati 250 mg/l

MDK N.N. (125/17) Minimum Prosjek Maximum

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0,0230 0,0230 0,0230

0,0000 0,0000 0,0000

2,379 2,379 2,379

16 16 16

0,930 0,930 0,930

8,36 8,36 8,36

376 376 376

17,1 17,1 17,1

0,62 0,62 0,62

0,00 0,00 0,00

13,4 13,4 13,4

za razdoblje: 01.03.2019. - 31.03.2019. 

Sitno Gornje

tel: 021/545-900

Hercegovačka 8, 21 000 Split

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT


